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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ L‘Ujﬁ; — 4,2/,3 AR ..
Z WODOCIAGU SWIECIENIN  Po :

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie zgodnie z art.4 ust.1 pkt.l
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338
z p6zn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.z2023r. poz. 537 z p6zn.zm.), §22 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) po przeanalizowaniu
sprawozdan z badan préb wody pobranych w II potroczu 2023r. w ramach realizowanego
monitoringu jakoéci wody, zgodnie z harmonogramem na 2023 rok

stwierdza:

przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu Swiecienin

Okresowa ocena jako$ci wody sporzadzona zostala na podstawie sprawozdan z badan wody
przeprowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej przez Zaklad Komunalny w Radzitowie
oraz w ramach monitoringu jakosci wody przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie:

= NrL/0/02/2023/2545/FM/2 z dnia 13.07.2023r. (punkt pobrania: Swigcienin 24)
- pobranej do badan laboratoryjnych w dniu 10.07.2023r.

= Nr£/0/07/2023/1322/FM/2 z dnia 13.10.2023r. (punkt pobrania: Czerwonki 33)
- pobranej do badan laboratoryjnych w dniu 09.10.2023r.

= NrL/0/07/2023/1328/FM/6 z dnia 10.11.2023r. (punkt pobrania: Swigcienin 24)
- pobranej do badan laboratoryjnych w dniu 06.11.2023r.

= Nr M.9051.1958.2023 z dnia 13.11.2023r., F.9051.950.2023 z dnia 24.11.2023r,,
LPW.9051.793.2023.5333.1074 z dnia 22.11.2023r., SWZ.9051.929.2023 z dnia
01.12.2023r. (punkt pobrania: Szkota Podstawowa w Klimaszewnicy)
- pobranej do badan laboratoryjnych w dniu 07.11.2023r.



Probki zostaly pobrane w statych ustalonych punktach poboru préb wody (punktach
zgodnosci). Zakres badan obejmowatl oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizyczne okreslone
w czgéci A i B zalgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w oparciu o wyniki badaf prob
wody pobranych w II potroczu 2023r. stwierdza, ze jako$é wody w wodociagu Swiecienin
w badanym zakresie pod wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada
wymaganiom zawartym w w/w rozporzadzeniu )

Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grajewie
lek. med. Jerzy Jan Niklinski

Otrzymuja :
Zaktad Komunalny w Radzitowie. Pl. 500-lecia 14



